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PROTOKOL O SKUSKACH é&. 132 3842

Meno a adresa zakaznika

Flaga, spol. sr.0.

902 01 Pezinok, Senkvicka 14/R

Cislo zmluvy / objednavky

celoroéna objednavka

Popis a oznadenie vzorky

Dodavatel €. 15
Propan Butan

Interné oznacenie vzorky

1H1320 - 3842

Odber vzorky vykonal Zakaznik
Datum prijatia vzorky 12.11. 2013
Objekt skusok Propan-butan (LPG)

Datum vykonania skusok

od: 12.11.2013

do: 13.11.2013

Vysvetlivky k typu skisky

@ Oznacenie modifikovanej Standardnej metody

** Neakreditovana skiska/ Ostatné skusky sU akreditované

Poznamka: Neistoty s uvadzané v % zo stanovenej hodnoty (vysledku skigky)

VYSLEDKY SKUSOK

Viastnost’ Skusobna Jednotka | Stanovena Rozsirena

objektu skasky metéda hodnota neistota
Oktanové €islo motorovou metédou STN EN 589 94,1 3 %
Obsah diénov (vratane 1,3-butadiénu) STNEN27941 @ | % (mol.) <0,1 6 %
Sirovodik STN EN I1SO 8819 nepritomny
Obsah celkovej siry (po odoracii) ** ASTM D 6667 mg/kg 2,1
Koro6zia na medenom pliesku (1 h/40°C) | STN EN ISO 6251 | st. korozie trieda 1
ZvySok po odpareni STN EN 15471 mg/kg 36 17 %
Tlak par manometricky pri 40 °C STN EN ISO 8973 kPa 1072 3 %
Tlak par manometricky pri 0 °C STN EN ISO 8973 kPa 326 3 %
Zapach STN EN 589 icharakteristicky
Obsah vody STN EN 15469 vyhovuje
Obsah metanu STNEN27941 @ | % (mol.) 0,16 6 %
Obsah etanu STN EN 27941 @ % {mol.) 2,22 2%
Obsah propanu STN EN 27941 @ % (mol.) 62,22 1%
Obsah 2-metylpropanu (izobutan) STN EN 27941 @ % (mol.) 12,53 2%
Obsah n-butanu STNEN27941 @ | % (mol.) 19,82 2%
Obsah 2-metylbutanu (izopentan) STNEN 27941 @ | % (mol.) 2,14 2%
Obsah 2,2-dimetylpropanu (neopentan) | STN EN 27941 @ % (mol.) 0,08 6 %
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Viastnost’ Skasobna Jednotka | Stanovena Rozsirena
objektu skasky metoda hodnota neistota
Obsah n-pentanu STNEN 27941 @ | % (mol.) 0,73 2%
Hustota pri 15°C ** STN EN ISO 8973 kg/m3 533,8

Skasky vykonali: Ing. S. Maréekova
J. Mickova
A. Sivakova
M. Hanzelova
D. Csaplarova

Vysledky skisok overila:
Ing. Ludmila Jorikovéa

Schvalila: Ing. Martina Slezackova
vedUlca skuSobnych laboratorii

Datum vydania protokolu o skGske:

fL.f

('

13.11.2013
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